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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на Системы информационно
измерительные «Энерготроника» (далее - ИИС «Энерготроника»), предназначены для 
измерений количества теплоты (тепловой энергии), параметров теплоносителя (температуры, 
давления, расхода, объема, массы) в водяных системах теплоснабжения, объема холодной и 
горячей воды в системах водоснабжения, а также автоматизированного сбора, учета, обработки, 
отображения, хранения и передачи измерительной информации..
1.2 Первичная поверка проводится при вводе в эксплуатацию, после замены (ремонта) 
измерительного компонента (для узла учета, в состав которого он входит).
1.3 Периодическая поверка проводится по истечении интервала между поверками.
1.4 Интервал между поверками -  4 года.
1.5 Измерительные компоненты, входящие в состав ИИС «Энерготроника» поверяют с 
интервалом между поверками и по методикам поверки, приведенным в их описаниях типа. 
Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока 
поверки системы, поверяется только данный измерительный компонент, при этом поверка ИИС 
«Энерготроника» не проводится.
1.6 Допускается проведение поверки отдельных автономных блоков из состава ИИС 
«Энерготроника», обеспечивающих измерение на одном объекте учета в соответствии с 
письменным заявлением владельца с обязательным указанием информации об объеме 
проведенной поверки в свидетельстве о поверке и данных передаваемых в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 -  Операции поверки

Наименование операции Номер пункта 
методики поверки

1 Внешний осмотр 7.1
2 Опробование 7.2
3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения 7.3
4. Проверка защиты ПО от несанкционированного доступа 7.4
5. Проверка информационного обмена 7.5
5 Проверка метрологических характеристик 7.6

2.2 При получении отрицательного результата при проведении какой-либо из операций 
поверка прекращается.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют эталоны и средства измерений приведенные в 
таблице 2.

Таблица 2 -  Средства поверки
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; 
обозначение нормативного документа, регламентирующего технические 

требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики
средства поверки

7 .2-7 .5
Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности EClerk-M-11- 
RHT Температура: от минус 40 до плюс 70 °С ПГ ±1,0 °С 
Относительная влажность: от 10 до 90 % ПГ ±3 %

7.2 - 7.5 Барометр-анероид метеорологический БАММ-1. Диапазон измерений
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Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; 
обозначение нормативного документа, регламентирующего технические 

требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики
средства поверки

атмосферного давления от 800 до 1060 гПа, ПГ ±2 гПа

3.2 При поверке измерительных компонент, входящих в состав ИИС «Энерготроника», 
применяют средства поверки в соответствии с методиками поверки, приведенными в их описаниях 
типа.
3.3 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение 
метрологических характеристик системы с требуемой точностью.
3.4 Все применяемые средства поверки должны быть поверены или аттестованы в 
установленном порядке.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, являющиеся специалистами аккредитованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, имеющие образование и опыт работы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и непосредственно осуществляющие поверку средств 
данного вида измерений.
4.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования инструкций по охране труда, 
правил промышленной безопасности и пожарной безопасности действующих на объекте.
4.3 Должны выполняться требования действующих нормативных актов, инструкций по охране 
труда и окружающей среды.
4.4 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в 
«Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей», эксплуатационной 
документации системы, ее компонентов и средств поверки, должны быть соблюдены требования 
безопасности по ГОСТ 12.3.019.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Условия поверки измерительных компонентов ИИС «Энерготроника» указаны в методиках 
поверки на эти компоненты.
5.2 Условия поверки ИИС «Энерготроника» должны соответствовать условиям ее эксплуатации, 
нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия 
применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки выполнить следующие подготовительные работы:
- провести организационно-технические мероприятия по доступу поверителей к местам 

установки компонентов ИИС «Энерготроника»;
- провести организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности 

поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации 
применяемого оборудования.
6.2 Проверить наличие и работоспособность средств поверки, перечисленных в таблице 2.
6.3 Подготовить ИИС «Энерготроника» и средства поверки к работе в соответствии с 
требованиями их эксплуатационной документации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливают:

- наличие формуляра на ИИС «Энерготроника»;
- соответствие состава и комплектности системы формуляру;
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-  наличие и целостность пломб поверителя и изготовителя в местах, предусмотренных
эксплуатационной документацией составных частей ИИС «Энерготроника»;

-  заземление компонентов системы, работающих под напряжением;
-  отсутствие механических повреждений и дефектов маркировки, влияющих на

работоспособность составных частей ИИС «Энерготроника» и электрических линий связи
между ними.
7.1.2 ИИС «Энерготроника» не удовлетворяющая любому из указанных требований, к 

дальнейшему проведению поверки не допускается.

7.2 Опробование
7.2.1 При опробовании проверяют отображение архивных параметров на экранных формах, 

работоспособность системы в соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации. Опробование системы в целом проводится через веб-интерфейс.

7.2.2 При опробовании проводят проверку работы системы средствами программного 
обеспечения:

-  наличие связи с компонентами ИИС «Энерготроника»;
опрос измерительных компонентов ИИС «Энерготроника» (отображение архивных 

параметров);
сохранение результатов измерений с привязкой даты и времени;

-  возможность вывода на печать форм отчетности;
-  сохранность в памяти информации о нештатных ситуациях с привязкой даты и 

времени.
7.2.3 Результаты проверки считают положительными, если по завершению опроса всех ИК в 

отчетах присутствуют результаты измерений всех ИК с указанием текущей даты и 
времени.

7.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения
7.3.1 Проверку идентификационных данных программного обеспечения проводят путем 

сравнения идентификационных данных программного обеспечения ИИС 
«Энерготроника» с соответствующими идентификационными данными, 
зафиксированными при испытаниях в целях утверждения типа и указанными в 
описании типа.

7.3.2 В соответствии с руководством по эксплуатации считывают наименование, номер 
версии ПО и сличают с приведенными в описании типа.

7.3.3 Проверяют наличие на сервере системы утилиты расчета контрольных сумм по 
алгоритму MD5. В случае отсутствия, необходимо скачать утилиту 
Microsoft File Checksum Integrity Verifier (FCIV) с официального сайта 
www.microsoft.com.

7.3.4 Открывают папку «EC.RdrReciver», расположенную в папке с установленной ИАС 
«Энерготроника».

7.3.5 В соответствии с руководством пользователя утилиты FCIV рассчитывают 
контрольные суммы файлов, наименования которых приведены в таблице 3 по 
алгоритму MD5.

7.3.6 Результат проверки идентификационных данных ПО считают положительным, если 
установлено полное соответствие идентификационных данных ПО указанным в 
описании типа и таблице 3.

Таблица 3 -  Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные 
(признаки)

Значение

Идентификационное наименование 
ПО

Энерготроника

Номер версии не ниже 2.4.37
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(идентификационный номер ПО)
Цифровой идентификатор ПО EKRdr.DeviceDrivers.Aswega.SA94.dll 

(3F650B34431CF4F94FB1411CCBAD43D5) 
EKRdr.DeviceDrivers.TSSH.dll 

(1317C20B6DA53 86С6В1F3 8DBA6FC4710) 
EKRdr.DeviceDrivers.TBN.KM5.dll 

(232F787D334316148В15А278044С569А) 
EKRdr.DeviceDrivers.Teplocom.VKT7.dll 

(FA269756B6 А8916AF810416F9EDDB289) 
EKRdr.DeviceDrivers.Termotronic.TV7.dll 

(D37C9E419091FA96DC88E992A02D2CB4) 
EKRdr.DeviceDrivers.Magika.D2.dll 

(95895АЗЕЗ11BEA27228B8E12F69CDD6D) 
EKRdr.DeviceDrivers.Prompribor.TMK Hlxx.dll 

(58CF25A52724A82D13CE5FD47D9F230E) 
EKRdr.DeviceDrivers.Prompribor.TMK H30.dll 

(5С42102045С14С5 8 AA78EBEED2D5C016) 
EKRdr.DeviceDrivers.Vzlet.TSRK.dll 

(A429F3AE1B7736C877FA590266FB3605) 
EKRdr.DeviceDrivers.Vzlet.TSR024.dll 

(71DFD98A3C6AEBAA8502F85AE847010F) 
VZLETTCP023DeviceDriver.dll 

(06B338D7DC4CE66B9CD5D9D486469336) 
EKRdr.VZLET026.DeviceDriver.dll 

(17D67F0DA60F2EBFD6A9F6093079E760) 
EKRdr.VZLET026.Protokol.dll 

(301B3B9243EE4A0970F57E43FBC0E56E) 
EKRdr.DeviceDrivers.Vzlet.TSRV03x.dll 

(0708430CA98592EBD74C503CAEA0030B) 
EKRdr.DeviceDrivers.Vzlet.TSRV042.dll 

(EBD63166F41E6BD54AD0E21Е75974814) 
EKRdr.DeviceDrivers.Vzlet.TSRV043.dll 

(63353 A40BD0C900D904D5458586DC532) 
EKRdr.TEM 104.DeviceDriver.dll 

(4192B3305F8ADE6D2B8D0E9055976310) 
EKRdr.TEM104.Protokol.dll 

(94DCC3 7024F1D4F3 8 5В9299ЕЗ 9АА7 810) 
EKRdr.DeviceDrivers.TemPribor.TEM106.DeviceDriver.dll 

(3B43F53021DBF849130D381F4661F45B) 
EKRdr.DeviceDrivers.TemPribor.TEM106.Protocol.dll 

(307039F2B834772AD67E8E28E66E3653) 
EKRdr.DeviceDrivers.Intelpribor.MKTC.dll 
(8F2CEE78F47E6D849B91288D912563C0) 
EKRdr.DeviceDrivers.Teplocont.TeRoss.dll 
(E6C9432653B070D879F192C30CF37B61) 

EKRdr.DeviceDrivers.Sayany.KST22.dll 
(AD8 A4FF8F86D417С91963 8979СЕ16В26) 
EKRdr.DeviceDrivers.Teplocom.VKT5.dll 

(C69E4ECF9D0483FBF61FE531В13 5 811 А) 
EKRdr.DeviceDrivers.Teplocom.VKT9.dll 

(591912BC3D60A22783CDC91395FD74C4) 
LOGIKA941 DeviceDriver.dll 

(457D5C90FBD6E151ЕВЗ1264686C9C59D) 
LOGIKA941 DeviceDriver.dll 

(457D5C90FBD6E151ЕВЗ1264686C9C59D) 
LOGIKA943DeviceDriver.dll 

(6A21A7857D2D7897EB13CF698A9B57B6)
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LOGIKA943DeviceDriver.dll 
(6A21A7857D2D7897EB13CF698A9B57B6) 

EKRdr.DeviceDrivers.Logika944.dll 
(F747649B1FADA17EFA82D5C00DE37658) 

EKRdr.DeviceDrivers.Logika.SPT961 .dll 
(A57FCD0018ECE8E2741F06C97409A05E) 

EKRdr.LOGIKAspbus.Protokol.dll 
(ВЗ 69В93 5B6BA054E4D98283 849835D20) 

EKRdr.DeviceDrivers.KaratNPO.Karat307.dll 
(9D4BA519BD65B60BF2A72A185В405В2С) 

EKRdr.DeviceDrivers.Karat npo.Elf.dll 
(69009F5F964D968773C44FCA86D81872)

Алгоритм вычисления цифрового 
идентификатора ПО

MD5

7.4 Проверка защиты ПО от несанкционированного доступа
7.3.1 Проверку защиты ПО от несанкционированного доступа проводят следующим 

образом:
проверяют корректность реализации управления доступом пользователя к программному 
обеспечению системы и данным при вводе неправильных логина или пароля 
пользователя;
проверяют возможность получения доступа без авторизации пользователя; 
проверяют соответствие полномочий пользователей, имеющих различные права доступа.

7.3.2 Результат проверки считают положительным, если осуществляется авторизованный 
доступ к программному обеспечению и данным системы.

7.5 Проверка информационного обмена
7.5.1 При проверке информационного обмена через АРМ оператора по каждому узлу учета 

распечатывают результаты измерений хранящиеся на сервере, зарегистрированные с 24- 
часовым интервалом за пять полных суток предшествующих дню проверки.

7.5.2 Проверяют наличие данных, соответствующих каждым суткам. Пропуск данных не 
допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК 
или устраненным отказом какого-либо компонента ИИС «Энерготроника».

7.5.3 Просматривают журнал событий вычислителя и отмечают моменты нарушения связи с 
измерительными компонентами ИИС «Энерготроника». Проверяют сохранность 
измерительной информации в памяти вычислителя и на сервере ИИС «Энерготроника» на 
тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

7.5.4 Скачивают архив вычислителя по каждому узлу учета за предшествующие дню поверки 
пять суток.

7.5.5 Сравнивают результаты измерений из архива вычислителя и сервера.

7.5.6 Результат проверки считают удовлетворительным, если по каждому узлу учета результаты 
измерений, считанные из вычислителя, не отличаются от значений, распечатанных через 
АРМ оператора с сервера, больше чем на единицу младшего разряда.

7.6 Проверка метрологических характеристик

7.6.1 Проверяют наличие действующих результатов поверки на измерительные компоненты 
входящие в состав ИИС «Энерготроника» оформленных в соответствии с действующим 
на момент поверки законодательством по обеспечению единства измерений.

7.6.2 Результаты проверки считают положительными при наличии действующих результатов 
поверки на все измерительные компоненты, входящие в состав системы.
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Сведения о результатах поверки ИИС «Энерготроника» в целях подтверждения 
поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 2510 от 
31.07.2020.

8.2 Положительные результаты поверки ИИС «Энерготроника» оформляют 
свидетельством о поверке. На обратной стороне свидетельства о поверке или в 
приложении к свидетельству о поверке приводят состав ИИС «Энерготроника» и 
указание о том, что свидетельство о поверке системы считается действующим при 
наличии действующих результатов поверки на все измерительные компоненты, 
входящие в состав ИИС «Энерготроника» и поверяемые отдельно.

8.3 В случае поверки отдельных автономных блоков из состава ИИС «Энерготроника» в 
свидетельстве о поверке на обратной стороне или в приложении к свидетельству о 
поверке приводят только перечень и состав поверенных автономных блоков и 
указание о том, что свидетельство о поверке системы считается действующим при 
наличии действующих результатов поверки на все измерительные компоненты, 
входящие в состав поверенных автономных блоков и поверяемые отдельно. 
Информацию об объеме проведенной поверки передается в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений.

8.4 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
8.5 Результаты поверки считают отрицательными, если при проведении поверки 

установлено несоответствие хотя бы по одному из пунктов настоящей методики.
8.6 Отрицательные результаты поверки оформляют выдачей извещения о 

непригодности.
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